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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/AT: DK-2884 8196

Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22044093-01
Handvaerkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22044093
6261 Bredebro _ Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 22.04.2022
Analyserapport
Provested: Hejer Vandveerk - Rudbelvej . - 116351 - /4550000596
Udtagningsadresse: Rudbelvej. 6280 Hgjer
Prevetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 22.04.2022 k. 10:55
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 22.04.2022 - 09.05.2022
Prevemaerke:
Lab provenr: 835-2022- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode =) Urel
81084395 Min. Max. (%)
Farvetal, Pt 4.4 mg PVl 15 1  DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15
Turbiditet 0.06 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016. 15
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C <1 MPN/100 ml i.m. 1 I1SO 9308-2:2012 0.25%
Escherichia coli <1 MPN/100 ml i.m. 1 18O 9308-2:2012 0.25%
Enterokokker <1 CFU/100 mi i.m. 1 180 7899-2:2000 0.117
Kimtal ved 22°C 1 CFU/mI 200 1 180 6222:1999 0.15%
Uorganiske forbindelser
Ammonium (NH4) <0.005 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 18
Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001  SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15
Nitrat 0.33 mg/l 50 0.3 SM17. udg. 4500-NO3 (H) 15
Chlorid 62 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15
Fluorid 0.18 mg/l 1.5 0.05 8M 17. udg. 4500-F- (E) 15
Sulfat (SO4) 48 mg/l 250 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 15
Cyanid, total <1 uofl 50 1 DS/EN ISO 14403:2012 15
Organiske samleparametre
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.9 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 15
Metaller
Alurminium (Al) 21 ue/l 200 0.2 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Antimon (Sb) <0.2 ug/l 5.0 0.2  DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Arsen (As) 0.052 pg/l 5 0.03  DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Bly (Pb) 0.12 ug/l 5 0.025  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Bor (B) 82 Mo/l 1000 1  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Cadmium (Cd) <0.003 Hg/l 3 0.003  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Chrom (Cr) <0.03 g/l 50 0.03 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Kobolt (Co) < 0.04 Ho/l 5 0.04 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Jern (Fe) < 0.01 mg/i 0.2 0.01 SM 3120 ICP-OES 20
Kobber (Cu) 150 [¥e]]] 2000 0.03 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Kvikselv (Hg) < 0.001 pa/l 1.0 0.001  EPA245.7 CV-AFS 20
Mangan (Mn) <0.002 mg/| 0.05 0.002  DS/EN SO 17294m:2016 ICP-MS 20
Natrium (Na) 39 mg/l 175 0.1  DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 15
Nikkel (Ni) 0.085 pg/l 20 0.03 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Selen (Se) <0.05 ug/l 10 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Zink (Zn) 7.7 Hg/l 3000 0.3 DS/ENISO 17284m:2016 ICP-MS 20
Teqgnforklaring:
< mindre end ) Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.:  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL:  Detektionsgraense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative méaleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgrasnseniveau kan usikkerheden vzere sterre end oplyst pa rapporten.
9. Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**). Miljeministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendigarelsen). Side 1 af 6
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Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22044093-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22044093
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 22.04.2022
Analyserapport
Provested: Hajer Vandvaerk - Rudbalvej - 116351 - /4550000596
Udtagningsadresse: Rudbalvej 6280 Hajer
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Preveudtagning: 22.04.2022 kl. 10:55
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 22.04.2022 - 09.05.2022
Provemaerke:
Lab prevenr: 835-2022- Enhed Kravvardier ** DL. Metode u) Urel
81084395 Min. Max. (%)
Organiske forbindelser
Acrylamid < 0.05 pall 0.10 0.05 M 0336 LC-MS/MS 30
Epichlorhydrin < 0.05 palt 0.10 0.05 1S0 15680 P&T-GC-MS 30
Aromatiske kulbrinter
Benzen <0.02 pg/l 1 0.02 180 15680 P&T-GC-MS 20
PAH-forbindelser
Fluoranthen < 0.005 pg/l 0.1 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(b)fluoranthen < 0.005 ug/l 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(k)fluoranthen < 0.005 pa/t 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(a)pyren < 0.003 Vo] 0.010 0.003 M 0250 GC-MS 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.005 wgll 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(g,h,i)perylen < 0.005 ug/l 0.005 M 0250 GC-MS 30
PFAS-forbindelser
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 poft 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 ugll 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 ygl 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.001 Hg/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxS <0.0001 ug/l 0.0001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
{Perfluorhexansulfonsyre)
PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.001 wg/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.00011 Hall 0.0001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOS (Perflucroktansulfonsyre) <0.0001 ug/l 0.0001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 pall 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOSA <0.001 pg/l 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluoroktansulfonamid)
PFNA (Perfluornonansyre) <0.0001 Mg/t 0.0001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 paA 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og 0.00011 pg/l 0.002 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxS
Sum af PFAS 0.00011 pg/ 0.1 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
Chlorphenoler
Pentachlorphenol <0.01 pa/l 0.01 0.01  MO0352 GC-MS 30
2,4-dichlorphenol <0.01 Hofl 0.1 0.01  MO0352 GC-MS 30
2,8-dichlorphenal <0.01 uo/l 0.1 0.01  MO0352 GC-MS 30
Pesticider
Teanforkiaring:
<: mindre end ") Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.:  ikke pavist
#. ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgranse o); udfert af underleverander
Urel (%) Ekspanderede relative méaleusikkerhed med daekningsfakior 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden vaere starre end oplyst pa rapporten.
9y Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigeise
*). Miljgministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen). Side 2 af 6

Pr g ne gxld for de(n) undersegte preve(r).
Rapporten ma lkke gengives, und i sin helhed, uden pr toriets skriftlige godkendel:
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Eurofins Miljs A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22044093-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22044093
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato:  22.04.2022
Provested: Hgjer Vandvaerk - Rudbglvej - 116351 - /4550000596
Udtagningsadresse:  Rudbglvej : 6280 Hajer
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 22.04.2022 kl. 10:55
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 22.04.2022 - 09.05.2022
Prevemaerke:
Lab prevenr: 836-2022- Enhed Kravveaerdier ** DL. Metode o) Urel
81084395 Min. Max. (%)
Pesticider
2,6-DCPP (2- <0.01 pg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre})
)
2,6-dichlorbenzosyre <0.01 pg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
[(2,6-Dimethylphenyl) < 0.01 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(2-sulfoacetyl)aminoleddikesy
4-CPP <0.01 Ha/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Acetochlor SAA (t-sulfinyl <0.01 Mg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
eddikesyre)
Alachlor ESA <0.01 pg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Aldrin <0.01 ug/l 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
AMPA < 0.01 ugll 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30
(Aminomethylphosphorsyre)
Atrazin < 0.01 pgfl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, 2-hydroxy- <0.01 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- <0.01 Mg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl- <0.01 ugll 0.1 0.01 M 0338 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- <0.01 ugll 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-desisopropyl- <0.01 ygfl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desisopropyl- <0.01 Mg/l 0.1 0.01 M 0336 L.C-MS/MS 30
Atrazin, didealkyl-hydroxy- <0.05 pgll 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 0.011 ug/ 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Bentazon <0.01 Mo 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chloridazon, desphenyl- <0.01 Hg/l 0.1 0.01 M 0338 LC-MS/MS 30
Chloridazon, methyl-desphenytl- <0.01 ug/ 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre <0.01 ugft 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(CTA)
Desethyl-terbutylazin <0.01 ugA 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dichlobenit <0.01 poAl 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
Dichlorprop (2,4-DP) <0.01 Mg 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dieldrin < 0.01 ug/l 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)- < 0.01 pg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
methansulfonsyre
Dimethachlor ESA (CGA < 0.01 Hg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
354742)
Dimethachlor OA (CGA 50266) <0.01 Ho/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Tegnforklaring:
< mindre end ") Ikke omfattet af akkrediteringen
> storre end ip..  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.:  ikke malelig
DL: Detektionsgraense a). udfert af underleverander
Urel {%): Ekspanderede relative méleusikkerhed med dazkningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere sterre end oplyst pa rapporten.
2. Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**). Milizministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 {Drikkevandsbekendtgarelsen). Side3 af 6
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6800 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
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Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22044093-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22044093
6261 Bredebro Kundenr.: CAD007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 22.04.2022
Analyserapport
Provested: Hgjer Vandveerk - Rudbglvej - 116351 - /4550000596
Udtagningsadresse: Rudbelvej , 6280 Hejer
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 22.04.2022 kl. 10:55
Provetager: Eurofins Miljs Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 22.04.2022 - 09.05.2022
Prevemaerke:
Lab prevenr: 835-2022- Enhed Kravveerdier ** DL. Metode =) Urel
81084395 Min. Max. (%)
Pesticider
Diuron <0.01 pg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Ethylenthiourea (ETU) <0.01 ugll 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Glyphosat <0.03 [s1] 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30
Heptachlor <0.01 Hg/l 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
Heptachlorepoxid (sum af <0.01 uofl 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
cisttrans)
Hexazinon <0.,01 pofl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Imazalil (any ratio of constituent <0.01 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
isomers)
MCPA <0.01 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Mechlorprop (MCPP) <0.01 ug/l 0.1 0.01 M O0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl CGA 108906 <0.01 pg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl CGA 62826 <0.01 ugh 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl-M <0.01 pgll 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Metaldehyd <0.01 pg/l 0.1 0.01 M O0424 LC-MS/MS 30
Metamitron-desamino <0.01 pgll 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Metazachlor ESA 0.017 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metazachlor OA (479-4) <0.01 wg/l 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin <0.01 ugll 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desamino <0.01 pg/l 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desamino-diketo <0.01 Thll 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-diketo <0.01 ught 0.1 0.01 M0336 LC-MS/MS 30
Monuron <0.01 ught 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS 0.060 pgll 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Propachlor ESA <0.01 uofl 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Simazin <0.01 pa/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Simazin, 2-hydroxy- <0.01 pa/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
TFMP <0.01 ugfl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Nitroforbindeiser og aniliner
4-nitrophenol <0.01 po/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Halogenerede alifatiske kuibrinter
Vinylchlorid <0.02 ug/l 0.50 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 30
Dichlormethan <0.02 pa/l 1 0.02  I1SO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1-dichlorethen <0.02 ug/l 1 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Tegnforklaring:
< mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.. ikke pavist
#. ingen parametre er pévist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgraense z).  udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden veere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
*}. Miljgministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 {Drikkevandsbekendtgerelsen). Side4 af 8
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Eurofins Miljs A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tonder Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22044093-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22044093
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
.: Anne M i
Att argrete Brink Modt. dato: 22.04.2022
Provested: Hejer Vandveerk - Rudbglvej - 116351 - /4550000596
Udtagningsadresse: Rudbglvej. , 6280 Hojer
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 22.04.2022 kl. 10:55
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 22.04.2022 - 09.05.2022
Provemerke: - ' -
Lab provenr: 835-2022- Enhed Kravveerdier ** DL. Metode =) Urel
81084395 Min. Max. (%)
Halogenerede alifatiske kulbrinter
1,2-dichlorethan <0.02 pg/l 3 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
cis-1,2-dichlorethen <0.02 g/l 1 0.02 SO 15680 P&T-GC-MS 20
trans-1,2-dichlorethen <0.02 pg/l 1 0.02 SO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,1-trichlorethan <0.02 g/l 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,2-trichlorethan <0.02 pg/i 1 0.02 SO 15680 P&T-GC-MS 20
Trichlorethen <0.02 Mg/ 1 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,1,2-tetrachlorethan <0.02 pg/l 1 0.02  1SO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,2,2-tetrachlorethan <0.02 Hg/l 1 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Tetrachlorethen <0.02 ug/l 1 0.02 I1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Trihalomethaner
Trichlormethan (Chloroform) <0.02 ug/l 1 0.02 18O 15680 P&T-GC-MS 20
Triazoler
1,2,4-triazol <0.01 pg/t 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Organiske syrer
Trifluoreddikesyre, TFA 0.11 ug/l 9.0 0.05 M 0411 LC-MS/MS 30
Oplysninger fra prevetager
Akkrediteret pravetagning Ja DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai B
pH 7.4 pH 7 85 DS/EN ISO 10523:2012 B
Prevetagning uden flush Udfert DS 1SO 19458,DS ISO 5667-5 B
Vandtemperatur 10.0 °C DS/EN ISO 19458:2006 B
Ledningsevne ved 20°C 640 uS/cm 2500 15 DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) B
Pravens lugt Ingen * Organoleptisk B
Prevens smag Normat * Organoleptisk B
Underleverandor:
A: Eurcfins Food & Feed Testing Sweden (Lidkdping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)
B: Eurofins Milje Vand A/S (DS EN ISOAEC 17025 DANAK 555)
Provekommentar:
Detektionsgraensen for et eller flere pesticider/pesticidrester er hasvet pga interferens.
Resultateme overholder kravveerdiemne i Miljgministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen).
Teanforklaring:
< mindre end *):  Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL:  Detektionsgraense x).  udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater p& detektionsgreenseniveau kan usikkerheden vasre starre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pA mikrobiologiske paramstre angives som logaritmeret standardafvigelse
). Miljsministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen). Side 5 af 6

Pravningsresultaterne geelder udelukkende for de(n) undersegte preve(r).
Rapporten mi ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



\\\‘\"l"l’f/,

e » N N/ 7, Eurofins Miljg A/S
_AY f ST Ladelundvej 85
o EUrorins BcERE 2 DANAK 6500 Vejen
%7/-_\\\}? TEST Reg.Na. 168 Danmark
’/,,,I If'\\ \\\\\‘ Telefon: 7022 4266
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Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22044093-01
Handvzerkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22044093
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 22.04.2022
Analyserapport
Provested: Hgjer Vandveaerk - Rudbglvej - 116351 - /4550000596
Udtagningsadresse:  Rudbalvej , 6280 Hajer
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Preveudtagning: 22.04.2022 kl. 10:55
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 22.04.2022 - 09.05.2022
Provemeaerke: I
Lab provenr: 835-2022- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode u) Urel
S1085500 Min. Max. (%)
Kopi til:
Tender Kommune , Kopimodtager drikkevand, Wegners Plads 2, 6270 Tender
Tender Vand A/S, Brian Mikkelsen, Handvasrkervej 4, 6261 Bredebro
Tender Vand A/S, Erling Atzen, Handveerkervej 4, 6261 Bredebro
09.05.2022
Kundecenter u ,b[l.‘\ 6@6«.M
TIf: 70224256 Ulla Begedal’
Rentvand@eurofins.dk Kunderédgiver
Tegnforkiaring:
< mindre end ") Ikke omfattet af akkrediteringen
> storre end ip:  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.. ikke malelig
DL: Detektionsgraense o). udfert af underieverandar
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resultater p& detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
°): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Milj@ministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgareisen). Sides af 6

Provningsr me gelder de for de(n) und gte preve(r).
Rapporten mé lkke gengives, i sin helhed, uden pr ingsiab iets skriftlige g del




