+% eurofins

Q
N

\\“\"["l"/:,
/7

s DANAK

=3
5 TEST Reg.No. 164

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tonder Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22005727-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22005727
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 18.01.2022
Analyserapport
Provested: Tender Vandvzerk - Slotsgaden:  taphane - 119121 - /4550000391
Udtagningsadresse: Slotsgaden- 6270 Tender
Prevetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Preveudtagning: 18.01.2022 kl. 09:35
Prevetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 18.01.2022 - 31.01.2022
Provemaerke: Kokken
Lab prgvenr: 835-2021- Enhed Kravvardier ** DL. Metode n) Urel
8097516 Min. Max. (%)
Farvetal, Pt 6.4 mg Pt/ 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15
Turbiditet 0.07 FNU 1 0.05 DS/ENISO 7027-1: 2016. 15
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C <1 MPN/100 ml i.m. 1 1SO 9308-2:2012 0.25%
Escherichia coli <1 MPN/100 ml im. 1 1S0 9308-2:2012 0.25%
Enterokokker <1 CFU/100 ml im. 1 18O 7899-2:2000 0.11%
Kimtal ved 22°C 29 CFU/ml 200 1 180 6222:1998 0.15%
Uorganiske forbindelser
Ammonium {NH4) 0.0077 mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 {(H) 15
Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001  SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15
Nitrat 0.47 mg/l 50 0.3  SM17. udg. 4500-NO3 (H) 15
Chlorid 36 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15
Fluorid 0.20 mg/l 1.5 0.05  SM 17. udg. 4500-F- (E) 15
Sulfat (SO4) 56 mg/l 250 0.5  SM 17. udg. 4500-S04 (E) 15
Cyanid, total <1 pg/l 50 1 DS/EN ISC 14403:2012 15
Organiske samleparametre
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.4 mg/t 4 0.1 DS/EN 1484 15
Metaller
Aluminium (Al 1.8 pg/l 200 0.2  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Antimon (Sb} <0.2 ug/l 5.0 0.2  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Arsen (As) 0.096 uall 5 0.03  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Bly (Pb) 1.3 ug/l 5 0.025  DS/EN ISO 17294m:20186 ICP-MS 20
Bor (B) 26 ugll 1000 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Cadmium (Cd) 0.0074 pg/l 3 0.003  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Chrom {(Cr) 0.036 g/l 50 0.03  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Kobolt (Co) <0.04 pg/l 5 0.04 DS/EN ISO 17284m:2016 ICP-MS 20
Jern (Fe) <0.01 mg/l 0.2 0.01  SM 3120 ICP-OES 20
Kobber (Cu) 59 po/l 2000 0.03  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Kviksglv (Hg) < 0.001 Hofl 1.0 0.001  EPA 2457 CV-AFS 20
Mangan (Mn) <0.002 mg/l 0.05 0.002 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Natrium (Na) 20 mofl 175 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15
Nikkel (Ni} 1.7 uo/t 20 0.03  DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Selen (Se) <0.05 pol 10 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Zink (Zn) 89 po/l 3000 0.3  DS/EN IS0 17294m:2016 ICP-MS 20
Teanforklaring:
< mindre end ) Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgrasnse a):  udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med deskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
) Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Side 1 af 6

**): Milisministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 {Drikkevandsbekendtgerelsen).

delukkende for de(n) und gte prove(r).

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningstaboratoriets skriftlige godkendelse.
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R Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22005727-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22005727
6261 Bredebro Kundenr.: CAD0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 18.01.2022
Analyserapport
Provested: Tender Vandvaerk - Slotsgaden  taphane - 119121 - /4550000391
Udtagningsadresse:  Slotsgaden. 6270 Tender
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Praveudtagning: 18.01.2022 kl. 09:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 18.01.2022 - 31.01.2022
Prevemarke: Kakken
Lab provenr: 835-2021- Enhed Kravvardier ** DL. Metode a) Urel
50973816 Min. Max. (%)
Organiske forbindelser
Acrylamid <0.05 pg/l 0.10 0.05 M 0336 LC-MS/MS 30
Epichlorhydrin <0.05 pall 0.10 0.05  ISO 15680 P&T-GC-MS 30
Aromatiske kulbrinter
Benzen <0.02 ua/l 1 0.02  1S0 15680 P&T-GC-MS 20
PAH-forbindelser
Fluoranthen <0.005 po/ 0.1 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(b)fluoranthen < 0.005 pafl 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(k)fluoranthen < 0.005 [Ve]]] 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(a)pyren < 0.003 ugfl 0.010 0.003 M 0250 GC-MS 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.005 ug/l 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(g,h,i}perylen < 0.005 [Vell] 0.005 M 0250 GC-MS 30
PFAS-forbindelser
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 ugh 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 uofl 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 pofl 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHXxA (Perfluorhexansyre) <0.001 ug/i 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxS <0.0001 ugh 0.0001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluorhexansulfonsyre)
PFHpA (Perfluorheptansyre} <0.001 ugfl 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOA (Perfluoroktansyre) <0.0001 ugfl 0.0001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.0001 g 0.0001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 ugh 0.001  DIN38407-42 mod. L.C-MS/MS A 40
PFOSA <0.001 uoht 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluoroktansulfonamid)
PFNA (Perfiuornonansyre} <0.0001 (L] 0.0001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 ugi 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og # ught 0.002 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
PFHxS
Sum af PFAS # pofl 0.1 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
Chilorphenoler
Pentachlorphenol < 0.01 ugh 0.01 0.01 MO0352 GC-MS 30
2,4-dichlorphenol <0.01 ught 0.1 0.01 MO0352 GC-MS 30
2,8-dichlorphenol < 0.01 yoht 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
Pesticider
Tegnforklaring:
< mindre end ). Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.: ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.:  ikke malelig
DL:  Detektionsgrasnse a).  udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerned med deskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgrasnseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9). Usikkerheder pa mikrobiclogiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljigministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen). Side 2 af 6

Pro 9 Itaterne gaeld del de for de(n) undersegte preve(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige g
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TEST Reg.No. 168

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tonder Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22005727-01
Handvearkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22005727
6261 Bredebro Kundenr.: CAD007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 18.01.2022
Provested: Tender Vandvaerk - Slotsgaden !, taphane - 119121 - /4550000391
Udtagningsadresse: Slotsgaden« 6270 Tender
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 18.01.2022 kl. 09:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 18.01.2022 - 31.01.2022
Provemarke: Kekken
Lab provenr: 835-2021- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode m) Urel
80973816 Min. Max. (%)
Pesticider
2,6-DCPP (2- <0.01 [Tle]]] 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)
)
2,6-dichlorbenzosyre <0.01 v 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
[(2,6-Dimethylphenyl) <0.01 Mol 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy
4-CPP <0.01 pg 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Acetochlor SAA (t-sulfinyl < 0.01 ugfl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
eddikesyre)
Alachlor ESA <0.01 [¥lJ]] 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Aldrin <0.01 pgl 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
AMPA <0.01 Mo 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30
(Aminomethylphosphorsyre)
Atrazin <0.01 Mol 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, 2-hydroxy- < 0.01 Hgl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- <0.01 ugf 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl- <0.01 HoAl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- <0.01 paA 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-desisopropyl- < 0.01 pol 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desisopropyl- < 0.01 ug/ 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, didealkyl-hydroxy- < 0.01 waft 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
BAM (2,6-dichlorbenzamid) < 0.01 paf 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Bentazon < 0.01 pgft 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chloridazen, desphenyl- <0.01 po/t 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chloridazon, methyl-desphenyl <0.01 [Vell] 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre < .01 pg 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
(CTA)
Desethyl-terbutylazin < 0.01 Mg/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dichlobenit <0.01 pg 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
Dichlorprop (2,4-DP) <0.01 pah 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dieldrin < 0.01 ugfl 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)- < 0.01 [Te]]] 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
methansulfonsyre
Dimethachlor ESA (CGA 0.078 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
354742)
Dimethachlor OA (CGA 50266) 0.021 pg 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Tegnforklaring:
< mindre end ") Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.:  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im..  ikke malelig
DL:  Detektionsgreense m): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgranseniveau kan usikkerheden vaere starre end oplyst pa rapporten.
%Y. Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**). Miljzministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendigarelsen). Side 3 af &

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte preve(r).
Rapporten mé ikke gengives, undtagen | sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Pr ne g

delukkende for de(n) gte prove(r).

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden p i atoriets skriftlige godkendel:

Tonder Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22005727-01
Handvaerkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22005727
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 18.01.2022
Analyserapport
Provested: Tender Vandveerk - Slotsgaden.  taphane - 119121 - /4550000391
Udtagningsadresse: Slotsgaden. 6270 Tender
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Preveudtagning: 18.01.2022 kl. 09:35
Provetager: Eurofins Miljig Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 18.01.2022 - 31.01.2022
Provemaerke: Kakken
Lab pravenr: 835-2021- Enhed Kravvardier ** DL. Metode u) Urel
80973816 Min. Max. (%)
Pesticider
Diuron <0.01 g/l 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Ethylenthiourea (ETU) <0.01 Mol 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Glyphosat <0.01 ugh 0.1 0.01  M8270 LC-MS/MS 30
Heptachlor < 0.1 pa/l 0.030 0.01 M0352 GC-MS 30
Heptachlorepoxid {sum af <0.01 g/l 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
cis+rans)
Hexazinon <0.01 ug/l 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Imazalil (any ratio of constituent <0.01 pgh 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
isomers)
MCPA < 0.01 pgfl 0.1 0.01  M0336 LC-MS/MS 30
Mechlerprop (MCPP) <0.01 uo 0.1 0.01 MO0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl CGA 108906 <0.01 Ve Jl] 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl CGA 62826 < 0.01 Hall 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Metalaxyl-M <0.01 ug/l 0.1 0.01 MO0336 LC-MS/MS 30
Metaldehyd < 0.01 V1] 0.1 0.0t MO0424 LC-MSMS 30
Metamitron-desamino <0.01 paft 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metazachlor ESA 0.059 ugl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metazachlor OA (473-4) 0.015 paA 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin <0.01 Hofl 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desamina < 0.01 pol 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desamino-diketo <0.01 uol 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-diketo <0.01 uall 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Monuron <0.01 pgt 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS <0.01 ug/l 0.1 0.01 MO0336 LC-MS/MS 30
Propachior ESA <0.01 ug/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Simazin <0.01 ug/l 0.1 0.01  M0336 LC-MS/MS 30
Simazin, 2-hydroxy- <0.01 Hg/l 0.1 0.01  MO0336 LC-MS/MS 30
TFMP <0.01 pafl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Nitroforbindelser og aniliner
4-nitrophenol <0.01 pa/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Halogenerede alifatiske kulbrinter
Vinylehlorid <0.02 ugll 0.50 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 30
Dichlormethan <0.02 ugfl 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
1,1-dichlorethen <0.02 ugll 1 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Tegnforklaring:
<. mindre end *): Ikke{omfanet af akkrediteringen
> sterre end ip..  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgraense n):  udfert af underleverander
Urel (%). Ekspanderede relative maleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vasre starre end oplyst pa rapporten.
). Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
). Miligministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen). Side 4 af 6
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Tender Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22005727-01
Handvaerkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22005727
6261 Bredebro Kundenr.: CA0007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 18.01.2022
Provested: Tender Vandvaerk - Slotsgaden taphane - 118121 - /4550000391
Udtagningsadresse:  Slotsgaden | 6270 Tgnder
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 18.01.2022 kl. 09:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 18.01.2022 - 31.01.2022
Prevemarke: Kgkken
Lab prevenr: 835-2021- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode r) Urel
80973816 Min. Max. (%)
Halogenerede alifatiske kulbrinter
1,2-dichlorethan < 0.02 ol 3 0.02 1ISO 15680 P&T-GC-MS 20
cis-1,2-dichlorethen <0.02 V]| 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
trans-1,2-dichlorethen <0.02 ugi 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,1-trichlorethan < 0.02 ol 1 0.02 iSO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,2-trichlorethan < 0.02 oA 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Trichlorethen <0.02 V)] 1 0.02  1SO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,1,2-tetrachlorethan <0.02 V] 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,2,2-tetrachlorethan <0.02 oA 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Tetrachlorethen <0.02 oA 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Trihalomethaner
Trichlormethan (Chloroform) <0.02 Vs 1] 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Triazoler
1,2,4-triazol <0.01 Mo/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Organiske syrer
Trifluoreddikesyre, TFA 0.25 pg/l 9.0 0.05 M 0411 LC-MS/MS 30
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prevetagning Ja DS 1SO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai B
pH 7.5 pH 7 8.5 DS/EN 1SO 10523:2012 B
Prgvetagning uden flush Udfart DS IS0 19458,DS ISO 5667-5 B
Vandtemperatur 12.7 °C DS/EN ISO 19458:2006 B
Ledningsevne ved 20°C 610 HS/iem 2500 15  DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) B
Pravens lugt Ingen * Organoleptisk B
Pravens smag Normal * Organoleptisk B
Underleverander:
A: Eurcfins Food & Feed Testing Sweden (Lidképing) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)
B: Eurcfins Miljp Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Resultaterne overholder kravvaerdierne i Miljgministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen).
Kopi til:
Tender Kommune , Kopimodtager drikkevand, Wegners Plads 2, 6270 Tender
Tender Vand A/S, Brian Mikkelsen, Handvaerkervej 4, 6261 Bredebro
Tender Vand A/S, Erling Atzen, Handvzaerkervej 4, 6261 Bredebro
Teanforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
> sterre end ip.:  ikke pavist
#. ingen parametre er pavist im.:  ikke malelig
DL: Detektionsgraense m): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9. Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
). Miljgministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen). Side 5 af 6

Pr g i ne gald 1 de for de(n) gte prove(r).
Rapporten mi ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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TEST Reg.No. 168

Eurcfins Miljs A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tonder Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CA-22005727-01
Handvarkervej 4 Batchnr.: EUDKVE-22005727
6261 Bredebro Kundenr.: CAD007969
Att.: Anne Margrete Brink Modt. dato: 18.01.2022
Analyserapport
Provested: Tender Vandvaerk - Slotsgaden.  taphane - 119121 - /4550000391
Udtagningsadresse: Slotsgaden ;6270 Tender
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 18.01.2022 kl. 09:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 18.01.2022 - 31.01.2022
Provemaerke: Kekken
Lab prevenr: 835-2021- Enhed Kravvardier ** DL. Metode n) Urel
80973816 Min. Max. (%)
31.01.2022
Kundecenter
TIf: 70224256 Ulla Bagedal
Rentvand@eurofins.dk Kunderadgiver
Tegnforklaring:
<. mindre end lkke omfattet af akkrediteringen
>: sterre end ip.:  ikke pavist
# ingen parametre er pavist im.. ikke malelig
DL: Detektionsgranse udfert af underleverandar
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med deekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden vzere starre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**). Miljieministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen). Side g af 6

Pr ne

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden pr

galder ud for de(n)

atoriets skriftlige godt



